
Asennusohje Läpivientinippa
Asennus
Asenna läpivientinipan runko(1) T-kappaleeseen ja työnnä sen jälkeen 
lämpökaapeli putken sisään. Läpivientinipan osat laitetaan paikalle ja 
kiristysruuvi (2) kiristetään ensin käsin pohjaan, sen jälkeen kiristys 
työkalulla noin kaksi kierrosta.

Oikein

Väärin

Oikein

Yhteystiedot
E.M.S. Teknikka OY Sauvonrinne 19  Phu +358-19-36281 ems@emspump.fi

08500 LOHJA Fax +358-19-343841 www.emspump.fi


